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A20:DI - wejscia cyfrowe

X0 Sygnat zatrzymania awaryjnego sprezarki

X2 Sygnat z presostatu niskiego cisnienia

X3 Sygnat z presostatu wysokiego ci$nienia

X14 | Potwierdzenie pracy sprezarki

X15 Sygnalizacja btedu softstartu

X16 | Zadanie zataczenia z systemu nadrzednego
A20:DO - wyjscia cyfrowe

YO Rozkaz zataczenia stycznika softstartu

Y4 Rozkaz zataczenia softstaru

Y5 Rozkaz wyfgczenia softstartu

Y6 Reset alarméw softstaru

Y10 | Rozkaz zataczenia sterownika zaworu rozpreznego

Y12 Rozkaz zataczenia grzatki karteru

Y13 | Awaria zbiorcza
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